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ガス別圧力調整器　取扱い注意事項

医療用酸素に使用するバルブの弁材は、ナイロン（PA66）製をお選びください。

右ページベース

ガス別圧力調整器　取扱い注意事項

三フッ化ホウ素(BF3)の圧縮ガスが断熱膨張によって温度が下がり、液化することで機器の
誤作動や故障が発生することがあります。この現象を防ぐためには、以下の対策が有効です。
加温設備の設置 : ガス消費ラインの一次側に加温設備を設置し、ガス温度を一定に保つこと
                      で、過冷却現象を防ぎます。
多　段　減　圧 : 一度に大きな圧力変化を避けるために、複数段階で圧力を減圧する方法も
                      効果的です。
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