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※容器以外の貯蔵設備と容器以外の貯蔵設備
容器と容器以外の貯蔵設備

（3） 設備(容器)が配管によって接続されていない場合
       下図のように容器と容器との間が22.5m以下の場合、 
       貯蔵量を合算し、一つの貯蔵所とします。

（4） 設備(容器)が同一構築物にある場合下図のように同一構築物であって、 
       容器間の距離が22.5m以下の場合、貯蔵量を合算し、一つの貯蔵所とします。
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高圧ガス保安法施行令第7条で定める特定高圧ガス（下表参照）を一定数量以上貯蔵し、消費する場合は使用開始前に設置する位置、構造、
設備並びに消費の方法を管轄する都道府県知事に届出る必要があります。(特定高圧ガス消費届)

高圧ガスを定められた数量以上貯蔵し、燃焼、反応等により廃棄以外の目的のために、減圧設備(減圧弁等)により高圧ガスから高圧ガスでな
い状態へ移行させ使用することをいいます。
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